
環境保全活動状況

水質測定水質測定　　　１５年５月２７日の実施

測定項目測定項目 測定値　　　単位測定値　　　単位　　　　 基準値基準値　
ｐｈ　　　　　　　　　　　　　　　 7.9　　　　at20℃　　　　　　　　6.0～8.5
BOD 　　　　　　　　　　　　　　 2.9 ｍｇ/l                       30
COD                                   2.4 ｍｇ/l                       30
S S                                    <1.0 ｍｇ/l                       70
T-N                                   6.98 ｍｇ/l                       15
T-P                                   0.22 ｍｇ/l                       1.5
Z n                                    <0.05 ｍｇ/l                        1
　

悪臭測定悪臭測定　　１５年４月１１日の実施　

測定項目測定項目 測定値　　　　　　測定値　　　　　　　　　　 基準値基準値　
トルエン　　　　　　　　　　　　＜0.1ｐｐｍ 　　　0.25
キシレン　　　　　　　　　　　　＜0.1ｐｐｍ 0.53
酢酸エチル 　　　　　　　　 ＜0.1ｐｐｍ 1.5
ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ 　　　　　　　＜0.1ｐｐｍ 0.47

騒音測定騒音測定　　　

騒音ﾚﾍﾞﾙ（南側）騒音ﾚﾍﾞﾙ（南側） 測定値測定値　　　　　　　　 基準値基準値
朝　（7時）　　　　　　　　　　　 51dB                         　　　 60dB 
昼間（3時）　　　　　　　　　　　55dB                                 　　65dB
夕 （21時）　　　　　　　　 54dB                                      65dB

騒音ﾚﾍﾞﾙ（東側）騒音ﾚﾍﾞﾙ（東側） 測定値　　　　　　測定値　　　　　　　　　　 基準値基準値朝　
（7時）　　　　　　　　　　　 　 51dB                         　　　 60dB 
昼間（3時）　　　　　　　　　　　64dB                                 　　65dB
夕 （21時）　　　　　　　　 50dB                                      65dB 

振動測定振動測定　　　

振動ﾚﾍﾞﾙ（南側）振動ﾚﾍﾞﾙ（南側） 測定値　　　　　　測定値　　　　　　　　　　 基準値基準値
昼間（3時）　　　　　　　　　　　39dB                         　　　 60dB 
振動ﾚﾍﾞﾙ（南側）振動ﾚﾍﾞﾙ（南側） 測定値　　　　　　　　測定値　　　　　　　　 基準値基準値
昼間（3時）　　　　　　　　　　　39dB                         　　　 60dB



緊急事態対応訓練の実施緊急事態対応訓練の実施

想定される緊急事態想定される緊急事態

１．危険物等の漏洩　訓練　　　　　　12名　　　　14年4月26日実施

２．ブタンガス貯蔵所タンクの枝配管接合部からの漏れ　訓練　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9名　　　　　14年8月30日実施

３．薬品等の保管庫等の漏洩　訓練　　　　8名　　　　14年12月27日実施

４．工程排水処理からのｐｈ異常処理水の流出　訓練
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12名　　　　　　15年3月19日実施

以上４回実施致しました。　


